DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DF 50
Educar gara Tiascendsr
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Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-826014891-E51-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTQ DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y fo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

OBJETO DE LA LICITACION: Pdliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

De conformidad con lo dispuesto el Articulo 36 de la LEY y el articulo 51 del REGLAMENTO, el dia 10 de octubre de 2018 en las oficinas del Departamento de Tecnologias y
Servicios Informaticos del Instituto Tecnolégico de Sonora, se procedio a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los

siguientes resultados, mismos que serviran de base para la elaboracion del fallo.

REAL POWER HM SISTEMAS DE
SYSTEMS MEXICO, ENERGIA, S.A. DE

[t ’ = : : B . CUMPLE | CUMPLE ' CUMPLE
POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE COBERTURA AMPLIA X X
2019 PARA LOS SIGUIENTES EQUIPOS UPS:

e UPS Marca EATON Modelo 9390, 80 kVA, Ubicado en Site de comunicaciones del
Departamento de Tecnologias y Servicios Informéaticos Unidad Obregon Nainari, de [TSON
sita en: Avenida Ostimuri s/n Colonia villa Itson Cd. Obregén Sonora.

e  UPS Marca MGE Modelo Galaxy 3000, 15 kVA/ 8 kW. Ubicado en el edificio CITIEC,
cuarto de reguladores. Unidad Obregén Centro, de ITSON sita en: 5 de febrero 818 Sur
colonia Centro Cd. Obregon Sonora.

UNICA

cuarto de control. Unidad Guaymas, de ITSON sita en: Carretera al aeropuerto Km 3 CP
85400 Guaymas Sonora.

e UPS Marca MGE Modelo Galaxy 3000, 15 kVA/ 8 kW. Ubicado en el edificio CIT, cuarto
eléctrico, Unidad Navojoa Sur, de [TSON sita en: Ramén Corona y Aguascalientes s/n

o UPS Marca MGE Modelo Galaxy 3000, 15 KVA/ 8 kW. Ubicado en el edificio CITEV, Ssetiirn vatha o

PARTIDA | ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA SADECY. cy.
; S FEo . SR
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NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocants. W
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Educar para Trascendsr

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Péliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

Colonia ltson CP 85800 Navojoa Sonora.

REQUERIMIENTOS A CUMPLIR POR PARTE DEL LICITANTE PARA LA POLIZA DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO / CORRECTIVO DE COBERTURA AMPLIA PARA
EQUIPOS UPS 2019:

s \Vigencia de la poliza 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

« Confrato para el mantenimiento preventivo/correctivo amplio de 369 dias, las 24 horas, que
cubre del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 para los equipos UPS antes
mencionados.

e  Mantenimientos Preventivos. Consta de 02 (dos) visitas por afio. El primer mantenimiento
se debe de realizar en el mes de Mayo y el segundo mantenimiento en el mes de
Noviembre, Las fechas y horas de programacion estaran calendarizadas en mutuo acuerdo
entre la parte convocante y la parte licitante, estas fechas se agendaran en mutuo acuerdo
con un mes de anticipacion.

e |a convocante se reserva el derecho de realizar la suspension temporal del o los
mantenimientos preventivos en caso de que este (0s) comprometa (n) el buen desarrolio de
algun proceso criico institucional (Inscripciones, admisiones, etc.) en mutuo acuerdo se
acordara la nueva fecha de los mantenimientos.

e Fllicitante debera de agregar en su propuesta técnica certificados vigentes que amparen o
demuestre que el personal técnico asignado a los trabajos de mantenimiento preventivo /
correctivo en instalaciones de la convocante estd vigente y cerfificado por UPS MGE

NOTA: La informacitn del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-826014891-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Poliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

SYSTEM y/o EATON.
¢ Ellicitante debera de entregar como parte de su propuesta técnica las siguientes cartas:

o Carta vigente donde el fabricante EATON avale que el licitante esta certificado
para dar soporte técnico y mantenimiento a los equipos UPS requeridos el
presente documento.

o El licitante debera entregar copia(s) de los certificados de MGE de los cursos
tomados por el personal del licitante, personal que dard el soporte y
mantenimiento a los equipos UPS requeridos el presente documento.

o Carta vigente donde el licitante demuestre que tiene presencia local/regional (sur
de sonora y/o norte de sinaloa) para dar soporte técnico a los equipos UPS en los
tiempos de respuesta y solucion contemplados en el presente documento.

¢ Las revisiones y mediciones de mantenimiento preventivo que el licitante debe de realizar
COMO MINIMO estan indicadas en el formato “ANEXO A" y que al concluir cada
mantenimiento preventivo a cada uno de los equipos, el Licitante debera de entregar por
escrito y firmado mediante el “ANEXO A" el reporte de estatus del equipo. La entrega de
este reporte "ANEXO A" sera de manera impresa y sera uno por cada equipo UPS que
comprende la paliza.

e Las mediciones que el licitante debe de realizar como parte del mantenimiento preventivo
debe de ser con equipos especializados (analizador de carga de baterias, probador de
baterias, medidor de resitencia de tierras fisicas, etc.) y correctamente bien calibrados. Por

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TEC DE SONORA
Educar p ey

Educar para Tratcends

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Poliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convecatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

tanto como parte de su propuesta técnica el licitante debera de anexar la relacion de los
equipos especializados que utilizara para realizar los mantenimeintos preventivos ylo
correctivos.

e Mantenimiento Correctivo requiere como MINIMO que el licitante realice con sumo cuidado
la limpieza fisica de los equipos tanto en interior como en exterior del mismo, incluyendo
“sopletear” el interior del equipo y limpieza externa con quimicos adecuados que no causen
dafo al gabiente del UPS.

¢ Mantenimiento Correctivo requiere que el licitante realice el suministro, instalacion,
configuracion y reemplazo de componentes (incluidas baterias y transformadores) en sitio
de los equipos antes mencionados. Que se hayan dafado, presenten fallas o presenten
alarmas que interrumpa o compromentan el servicio de soporte de los UPS.

e Mantenimiento Correctivo requiere atencion telefonica especializada por parte del Licitante,
las 24 horas del dia, los 7 dias de la semana y los 365 dias del afio, con una capacidad de
respuesta telefonica de 30 minutos a lo méaximo.

e El licitante en su propuesta tecnica deberd anexar procedimiento vigente para el
levantamiento y escalamiento de reportes de problemas con los equipos UPS.

e Mantenimiento Correctivo requiere por parte del licitante atencion en instalaciones de la
convocante a mas tardar 5 horas naturales despues de reportado el problema y que este
no puedo ser resulto por via telefonica.

e Eltiempo de resolucion del incidente y/o problema por parte del licitante en instalaciones de

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacién del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TEC LEOGICO DE SONORA
Educar s Trascendmr

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETO DE LA LICITACION: Péliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

la convocante sera de no mas de 4 horas naturales a partir del momento que inicie la
atencion en sitio el problema o incidente, como se especifica en el punto anterior.

» Para los mantenimientos correctivo y/o preventivos la convocante requiere que las partes,
componentes y accesorios que se deban de suministrar y reemplazar por parte del licitante
en los equipos UPS antes mencionados deberan de ser originales, nuevas y estar
certificadas por UPS MGE SYSTEM y/o EATON.

o FEllicitante debera anexar en su propuesta técnica carta vigente en donde se compromete a
tener en stock los componentes y accesorios en sus instalaciones necesarios para atender
en los tiempos indicados anteriormente los incidentes, problemas y/o alertas derivados en
fallas de los equipos UPS que comprenden esta poliza y su vigencia.

e Los gastos generados por viaticos en la aplicacion de mantenimientos preventivos ylo
correctivos programados o reprogramados, asi como en la atencion de problemas e
incidentes corren por cuenta del Licitante.

e Como parte de los mantenimientos preventivos se requieren el reemplazo del 100% del
banco de baterias instaladas en los siguientes equipos:

o UPS Marca MGE Modelo Galaxy 3000, 15 kVA/ 8 kW. Ubicado en el edificio
CIT, cuarto eléctrico, Unidad Navojoa Sur, de ITSON sita en: Ramon Corona y
Aguascalientes s/n Colonia ltson CP 85800 Navojoa Sonora. Este reemplazo se
debe de realizar en el mes de febrero del 2019, en mutuo acuerdo con la

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Cducar para Trascencer

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Poliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTC DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

convocante para los accesos, fecha y hora. Son 20 baterias “VRLA Battery Marca
CSB Modelo EVX12200

o UPS Marca EATON Modelo 9390, 80 kVA, Ubicado en Site de comunicaciones
del Departamento de Tecnologias y Servicios Informaticos Unidad Obregon
Nainari, de ITSON sita en: Avenida Ostimuri s/n Colonia villa Itson Cd. Obregén
Sonora. Este reemplazo se debe de realizar en el mes de marzo del 2019, en
mutuo acuerdo con la convocante para los accesos, fecha y hora. Son 40 baterias
“VRLA Battery Marca Eaton Modelo PWH12280W4FR” capacidad 20V 280W

o Estos bancos de baterias de los puntos anteriores deberan de ser suministrados,
instalados y puesto en marcha por parte del Licitante y estos bancos deberan de
ser de la misma marca, modelo y capacidad que las baterias con las que
actualmente cuentan dichos equipos.

La atencion de los problemas y/o incidentes por parte del Licitante deben de ser considerados
como solucion llave en mano por este Ultimo.

Por solucion “LLAVE EN MANQ" se entiende que se debe de considerar todos los elementos
requeridos para la operacion y puesta en marcha de los equipos y/o servicios en cuestion, sera
necesario que se tenga pleno conocimiento de la poliza, su alcance y la infraestructura de
ITSON, de que tal forma que cualquier elemento adicional requerido para el buen cumplimiento
de la pdliza tales como:

NQTA: La informacién del pie de pagina es para identificacian del registra en el SGC de la convocante.
Pagina 6 de
11

ADQU-POP-F0-90-01
Inicio de Vigencia: 20/09/2010



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

‘ :
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Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETO DE LA LICITACION: Poliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de |a presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

e  Software, licenciamiento, firmware y manuales tecnicos.

e  Configuracion de los servicios,administracion, tareas de mantenimiento y monitoreo.
e Conectores y cables de corriente.

e Bancos de pilas.

e Panel o paneles de control frontal del UPS

e  Capacitores

e  Abanicos y fuentes de poder.

e  Cables de administracion

e  Tableros electricos

e  Tableros electronicos

e  Accesorios para montaje en rack o gabinetes, tornillerias, rieles.

e Traslado y puesta en sitio

s \Viaticos

e  Seguros

*  Adecuaciones y materiales civiles

e  Adecuaciones y materiales electricos

»  Elementos electronicosque comprenden el equipamento de los UPS
e Entre otros.

Debe de ser incluido en la atencion del mantenimiento,incidente y/o problema sin cargo adicional
0 que derive en costos extras para la convocante por cambios, configuraciones, componentes o
licenciamiento de equipos.

NOTA: Lainformacién del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Educar para Teascondar

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Pdliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordadoe en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

Ademas como parte de su propuesta técnica/economica, el licitante debera de incluir la siguiente
capacitacion sobre los equipos UPS mencionados en el presente documento:

e  (Capatacion para 06 empleados de la convocante.

o  Capatacion en los siguientes temas:
Los Nueve Problemas Eléctricos
1.- ¢cuales son?
2.- causas y soluciones
Tecnologias de UPS
1.- Fuera de linea
2.- Linea Interactiva
3.-Doble conversion
UPS GALAXY 3000
1.-Diagrama esquematico
2 -ldentificacion de partes
3.-MenUs del display
4 -Modos de operacion
5.-Opciones de comunicacion
UPS Eaton 9390

NOTA: La informacian del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECHNOLOGICO DE SONORA
Ectucal para Trascender

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

OBJETO DE LA LICITACION: Pdliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convacatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

1.-Diagrama esquematico
2 -ldentificacion de partes
3.-Menus del display
4 -Modos de operacion
5.-Opciones de comunicacion
Plantas Electicas
1.- Identificacion de partes de la planta
2.- Tipos de trasferencia
3.- recomendaciones de mantenimiento

La capatacion se debera de realizar de manera presencial en instalaciones de la
convocante, en el mes de Enero el 2019, esta capacitacion debera de tener una duracion de
al menos 08 horas continuas, en horario de 9:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes
a viernes.

La fecha para la capatacion sera en mutuo acuerdo con la covocante.

El instructor o instructores que impartiran la capacitacion deberan de estar captacitados y
certificados en la operacion y soporte de los equipos UPS mencionados en el presente
documento.

El instructor deberé de entregar al concluir la capacitacion a cada participante constancia
curricular de asistencia a la capacitacion.

NOTA: La informacion del pie de pagina es para idenificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Paliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

El instructor debera de entregar al inciar el curso a cada asistente, material debidamente impreso
y en carpeta de tres aros del curso, para que sirva de apoyo al asitente en la toma de notas.
NOTA.- CUANDO SE REFIERA A “NO CUMPLE” INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO.

El licitante REAL POWER SYSTEMS MEXICO, S.A. DE C.V.:
NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las partida tnica, de acuerdo a lo siguiente:
PARTIDA UNICA: La Convocante solicita: Certificados o constancias vigentes y actualizados del personal técnico que realizara en instalaciones de la convocante

los mantenimientos y soporte requeridos.; y el licitante en su propuesta técnica presenta 03 certificados personales de capacitacion de la empresa EATON sobre
equipo modelo 9390, pero corroborando esas capacitaciones con la empresa EATON, esta nos indica que el personal que se menciona en las capacitaciones no
aparece en sus registros como sé que haya presentado a tomar certificacion en los centros de entrenamiento que EATON tiene tanto en México, Argentina, Brasil y
USA. Ademas de acuerdo a informacion que la empresa EATON nos hizo llegar es que los Proveedores de Servicio Autorizados (ASP) para México reciben Carta
Certificacion de EATON México cuando asi lo solicitan y esta abalada por el Ing. Gerardo Hernandez Olmos o del Ing. Victor H Marin, ademas la empresa EATON
no entrega certificados personales, como los presentados por el licitante en su propuesta técnica.; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la
convocatoria de licitacion.

Ademas, se nos menciono que la empresa Real Power Systems de México no esta registrada como proveedor respaldado por Eaton.
Datos de contacto de la empresa EATON:

Gerardo Hernandez Olmos

CPT LAN & Caribbean, Eaton Power Quality

CD Vallgjo, Poniente 148 #933, Col. Industrial Vallejo, COMX CP 02300
tel: (55) 5804-8203

mobile: +52 1 (55) 4090-7049

GerardoHernandez@eaton.com

NOTA: La informacion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONGRA

Educar para Tiascenide

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACICNAL ABIERTA
No. LA-926014991-E51-2018
OBJETO DE LA LICITACION: Poliza de Mantenimiento Preventivo-Correctivo de Cobertura Amplia 2019 para UPS, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INFORMATICOS

El licitante HM SISTEMAS DE ENERGIA, S.A.DEC.V.
CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante.

ELABORO:
NOMBRE CARGO \ FIRMA R\
Luis Esteban Salido Angulo Técnico de operaciones \ \ \ i‘} \
Ay

AUTORIZO: A “MQJ o il "
Rene Navarro Camacho Coordinador de operaciones /

NQTA: La informagion del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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