DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL i [
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adgquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

De conformidad con lo dispuesto el Articulo 36 de la LEY y el articulo 51 del REGLAMENTO, el dia 08 de agosto de 2017 en las oficinas del Departamento de Servicios Generales
y Mantenimiento, del Instituto Tecnolégico de Sonora, se procedio a evaluar cualitativamente la(s) propuesta(s) técnica(s) recibida(s) en este procedimiento, obteniendo los
siguientes resultados, mismos que serviran de base para la elaboracion del fallo.

FRIO Y INEPO
CONTROL DE TEKIPANOA
LA CUENCA, MOBILAB, S.A.
S.AA.DEC.V. DEC.V.

ALEJANDRO
VILLALOBOS
NEVAREZ

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CADA PARTIDA

PARTIDA

CANTIDAD
UNIDAD DE MEDIDA

Sl
CLUMPLF

NO NO Sl
CUMPLE CUMPLE | CUMPLE

REQUERIMIENTO PARTIDA 1

ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE
ACONDICIONADO EN ITSON UNIDAD OBREGON, CAMPUS NAINARI Y CAMPUS CENTRO,

El requerimiento de equipos para la Unidad Nainari es la siguiente:

2 (Uno) Unidad de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT solo frio, en capacidad nominal de 2.0 TR
de refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia como minimo de 14 SEER. Debe de incluir:
control remoto inalambrico, ventilador con flujo de aire 800 (CFM) como minimo compatibilidad
con control alambrico, que cumpla con los siguientes modos de operacién (Auto/Cool/Dry/Fan),
modo sleep. En la siguiente ubicacion:

11 (Once) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad

NOTA: La informacidn del pie de pagina es para identficacion del registro en el SGC de la convocants. iy ;
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL i )
CARAGTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-026014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LiciTACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

nominal de 3.0 TR de refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia como minimo de 13 SEER.
Debe Incluir; control remoto inaldmbrico, Ventilador con flujo de aire 1200 CFM como minimo
compatibilidad con control alémbrico, que cumpla con los siguientes modos de operacion
(Auto/Cool/Dry/Fan), modo sleep. En la siguiente ubicacion:

2 (Dos) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT solo frio, en capacidad nominal de 1.0
TR de refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia de 15 SEER. Como minimo Incluye: control
remoto inaldmbrico, ventilador con flujo de aire 800 (CFM ) como minime compatibilidad con
control alambrico, que cumpla con los siguientes modos de operacion (Auto/Cool/Dry/Fan), modo
sleep. En la siguiente ubicacion:

2 (Dos) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad
nominal de 2.0 TR de refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia como minimo de 13 SEER.
Debe Incluir: control remoto inalambrico, Ventilador con flujo de aire 800 CFM , como minimo y
gas refrigerante R 410, compatibilidad con control aldmbrico, que cumpla con los siguientes
modos de operacion (Auto/Cool/Dry/Fan), modo sleep.

iy

2 | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE AIRE LOTE ggMPLE 'SSMPLE f;'u —
ACONDICIONADO DE PAQUETE EN ITSON UNIDAD OBREGON, CAMPUS NAINARI Y
CAMPUS CENTRO.

El requerimiento de equipos de paquete para la Unidad Centroy Nainari es la siguiente:

1(uno) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE en capacidad nominal de 5.0 TR.
solo frio, para operar 220-1-60 eficiencia 14 SEER , con motor de velocidad variable X-13 para

NOTA: La informacién del ple de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocanta,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E83-2017

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de |a presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

mejor manejo de caida de presion en ducteria, inyeccién Horizontal y vertical especial para
temperaturas mayores a 40 Grados Centigrados, refrigerante R-410a, con datos eléctricos
220V/1F/60Hz. switch de proteccién de alta presidn y temperatura evaporador con tubos de cobre
con acanalado interno de aluminio, Base con entradas para montacargas:

1 (uno) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE en capacidad nominal de 4.0 TR.
. solo frio, para operar 220-1-60 eficiencia 14 SEER con motor de velocidad variable X-13 para
mejor manejo de caida de presion en ducteria, inyeccion Horizontal y vertical especial para
temperaturas mayores a 40 Grados Centigrados, refrigerante R-410a, con datos eléctricos
220V/1F/60Hz. switch de proteccion de alta presidn y temperatura evaporador con tubos de
cobre con acanalado interno de aluminio.

3 | ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIONEN | T | LOTE L. L.
LOS SITE ITSON UNIDAD OBREGON. (CENTRO Y NAINARI), GUAYMAS.

El requerimiento de equipos para los SITE es la siguiente:

8 (Ocho) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT solo frio, en capacidad nominal de 1.0
TR de refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia de 15 SEER. Como minimo Incluye: control
remeto inalambrico, ventilador con flujo de aire 800 (CFM ) como minimo compatibilidad con
control alambrico, que cumpla con los siguientes modos de operacion {Auto/Cool/Dry/Fan), modo
sleep. En la siguiente ubicacion:

1 (uno) Unidad de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad nominal
de 3 TR de refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia de 13 SEER. Como minimo Incluye:

NOTA: Lainformacion del ple de pagina es para identificacién del registro en el SGC de la convocants.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LiciTACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNAGIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E83-2017

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LicITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

modo sleep.

control remoto inalambrico, Ventilado con flujo de aire 1200 CFM como minimo compatibilidad
con control alambrico, que cumpla con los siguientes modos de operacion (Auto/Cool/Dry/Fan),

La instalacion debe incluir:

. CARACTERISTICAS TECNICAS PARA EQUIPOS TIPO MINISPLITS PARTIDAS 1Y 3

Instalacion fisica, eléctrica la necesaria, incluye montaje, base de fierro con fondo anticorrosivo rojo
6xido y acabado final con pintura esmalte color negro para unidad condensadora y tacones de
neopreno, materiales y mano de obra para instalar drenaje a base de tuberia de PVC hidraulico,
pegamento, trampa de condensados, frampa para el aceite del refrigerante, accesorios para
conexion, tuberia de cobre para la linea de liquido y succion, aislante de 1/2" de espesor, codos,
coples, soldadura de plata, filtro deshidratador, indicador de liquido, gas refrigerante R-22, tuberia
eléctrica 1", cable cal 10 y accesorios para control, soportaria unicanal con abrazadera. Realizar las
instalaciones eléctricas a los equipos que se indican, bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-
001-SEDE-2005 que incluyen térmico de 2 x 30A en equipos de 2.0. y 3 toneladas SQD y en

equipos de 1 toneladas térmico de 2 x 20A segin corresponda, balanceo de cargas en centros
de carga afectados, para conectar el equipo en el area solicitada. Ranuras, resanes igualando el
acabado del &rea, pintura vinilica color igualado al existente. Cajillo de tablaroca de %" para ocultar
las tuberias dentro del aula donde sea necesario, a base de estructura galvanizada con canaletas de
carga, colgantes de alambre galvanizado no. 14 pretensado y canal liston, con hojas de panel de
yeso de 2", chilillos para fijacion, clavo para concreto, perfacinta, pasta, escuadras para colgantear,

andamios, pintura vinilica color igualado al existente sobre el cajillo y en su caso en los resanes

NOTA: La informacién del pie de pagina es para identificaclén del registro en el SGC de la convocants,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL ;
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

No. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

realizados y todo lo que se ocupe para su instalacion, mano de obra, y gria. Limpieza y retiro de
material producto de desperdicio fuera del instituto.

Nota;
En la clave 2 el equipo debera quedar centrado en el aula.

Enlaclave 4y 5 las aulas AV-212y AV 222 ya se cuenta con un equipo de aire acondicionado, se
necesita que se considere |a reubicacion de dichos equipos para que quede instalado los dos
equipos el ya existente y equipo nuevo centrados en el aula,

En la clave 12 correspondiente al Site del CIIBAA probablemente se necesite un bomba para
expulsar el condesado.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS PARA EQUIPO CENTRAL PARTIDA 2

La instalacion debe incluir;

Instalacion fisica, eléctrica la necesaria con su termo magnético correspondiente, Realizar las
instalaciones eléctricas a los equipos que se indican, bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-001-
SEDE-2005 que incluyen en maquinas centrales de 5 Toneladas de 2x50 SQD y en las
centrales de 4 Toneladas 2X40 SQD segtin corresponda, balanceo de cargas en centros de
carga afectados maniobras, gria, montaje, base de fierro con fondo anticorrosivo rojo 6xido y
acabado final con pintura esmalte color negro, tacones de neopreno y filtros de marco de Iamina
galvanizada cal 24 y tela de criba por ambas costados y en el centro 3 pliegos de tela de

NOTA: Lainformacion del pie de pagina es para identificacion del ragistro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES |

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL " !
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacién y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

mosquitero galvanizada plegada,. termostato digital nuevo , instalacion de ductos de inyeccién y de
ducto de succion de la salida del empotre del techo o ventana segun sea el caso, e
impermeabilizante blanco segun sea lo necesario materiales y mano de obra para instalar , rejilla de
retorno e inyeccién , materiales y mano de obra para instalar drenaje a base de tuberia de PVC
hidraulico, soldadura, trampa de condensados y accesorios para conexion, mano de obra de
técnicos para instalar equipo y hacer pruebas de arranque y paro, asi como todo lo que se ocupe
para su instalacion, traslado, mano de obra, y gria.

Nota;

Enlaclave 14 el equipo de 4 foneladas se requiere una modificacién de ductos en la succion que
no quede a camara plena el ducto debe de bajar hasta la succion. Este equipo es de reposicion

Enlaclave 15 el equipo de 5 Ton. Se debe de considerar que es nueva instalacién, se necesita
instalacion eléctrica subterranea desde el centro de carga del trasformador.

Es muy importante la visita técnica por existen algunas instalaciones muy especificas.
Garantias requeridas para todos los equipos objeto de esta licitacion:

» Garantia de cuando menos 2 afios en todos sus componentes eléctricos y electronicos,
mano de obra y servicio, y de 5 afios en compresor de tal forma que garantice la
operacion continia de los equipos.

e Tiempo maximo para la atencion de la garantia 1 hrs.

» Tiempo méaximo para la solucion de la garantia 1 dia.

e Horario de atencién a garantias las 24 hrs. De Lunes a Domingo.

NOTA: Lainformacin del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de ka convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
No. LA-926014994-E83.2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LiciTACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

La atencion y solucién de la garantia no representara ningin costo para “LA CONVOCANTE".
MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE” BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
QUE DEBERAN SER ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA

TECNICA.
1

Aceptacion que en caso de que se le adjudique el contrato designara a una persona para

que se desempefie como supervisor, la cual se coordinara con las siguientes personas

responsables de cada unidad para efectuar y liberar el servicio:

e Unidad Obregon Campus Nainari: Ing. Leoncio Leonel Lares Zapuche y/o Ing. Miguel
Alejandro Cruz Gaxiola y/o Ing. Juan Manuel Salcedo Valdez

e Unidad Obregdén Campus Centro Ing. Ernesto Salazar Villanazul y/o Ing. Juan M.
Salcedo Valdez

Aceptacion en la que indique que después de efectuar el servicio sus empleados,

realizaran la limpieza del area donde se ejecute la instalacion del equipo.

Aceptacion que en caso de que se le adjudique el contrato entregara manual original del

equipo y aplicaciones propietarias del fabricante en idioma espaiol, uno por cada equipo,

los manuales se entregaran en las oficinas del Departamento de Servicios Generales y

Mantenimiento correspondientes en cada una de las unidades.

Aceptacion en la que manifieste que los equipos se apegaran a las normas mexicanas

vigentes que correspondan a cada equipo.

Aceptacion de que en caso de resultar adjudicado, debera entregar un manual de usuario

por cada equipo proporcionado.

Aceptacion en la que manifieste que sus empleados realizaran sus actividades

uniformados y con gafete de identificacion con fotografia expedido por la empresa, la falta

del mismo sera motivo de extrafiamiento a través de acta administrativa.

Proporcionar la herramienta, equipo y materiales necesarios para proporcionar el servicio.

NOTA: La informacién del pie de pagina es para identificacion del ragistro en el SGC da la convocante,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
NO. LA-026014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJUETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

10.

1.

12.

13.

14.

18.

Aceptacion de que todos los equipos que se retiren por reemplazo de nuevos deberan ser
entregados al encargado de cada unidad y guardados donde se le indique, asignado por
‘LA CONVOCANTE". Por ninglin motivo los equipos retirados deberan salir del Campus o
Unidad donde se encuentren instalados.

Asumir la responsabilidad de todos los aspectos legales, fiscales, de seguridad, etc. de su
personal por lo que el ITSON no adquiere ningln tipo de compromiso con este personal.
En caso de requerir laborar los domingos para la ejecucion de los trabajos, se
compromete a solicitar por escrito al Departamento de Servicios Generales y
Mantenimiento el acceso a las instalaciones con 2 dfas de anticipacion.

Que el personal que proporcionara el servicio estard capacitado para ejecutar la
instalacion de los equipos de aire acondicionado.

Entregar garantia de que el personal asignado a esta institucién no se presentara en
condiciones inconvenientes (alcohol, drogas, incapacidad médica entre otros) ya que este
sera motivo de cancelacion del contrato.

“EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su propuesta técnica los numeros
telefénicos activos y/o celulares (y nombre del contacto) en los cuales se le podra localizar
para casos de emergencias, durante las 24 hrs, del dia, debera de manifestar cuando
menos un nimero telefonico para estos casos de emergencias. Asi como, la ubicacion de
las oficinas ylo instalaciones, sefialando direccion, teléfonos de oficina y para
emergencias, nombre de los contactos y horario de atencion al pablico.

‘EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su propuesta técnica las fichas
tecnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion.

Aceptacion de que en caso de resultar adjudicado se establecera por escrito en la factura
los nimeros de serie y garantias de los equipos a proporcionar.

Los manifiestos deberan redactarse quedando implicita la responsabilidad del “LICITANTE” y no
simplemente copiar el texto de esta convocatoria y pegarlo en su manifiesto. Deberan redactarse

NOTA: La informacién del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E83-2017
OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

como se sefiala en el siguiente ejemplo ilustrativo. Para el requisito 2 de este apartado:

Dice: Aceptacion en la que indique que después de efectuar el servicio sus empleados, realizaran
la limpieza del area donde se ejecute la instalacion del equipo.

Se espera que el compromiso del licitante se redacte en los siguientes términos:

(Nombre del representante legal de la persona fisica o moral) en mi caracter, de representante
legal de (nombre del licitante) manifiesto bajo protesta de decir verdad que acepto que después de
efectuar el servicio mis empleados, realizaran la limpieza del area donde se ejecute la instalacion

del equipo.

TIEMPOS DE ENTREGA:

1. 60 dias postericres a la firma del contrato para equipo central.
2. 30 dias posteriores a la forma del contrato para equipos tipo MINISPLIT.

NOTA.- CUANDO SE REFIERA A “NO CUMPLE" INDICAR MOTIVO Y FUNDAMENTO DEL NO CUMPLIMIENTO,

El licitante FRIO Y CONTROL DE LA CUENCA, S.A. DEC.V.:
NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las PARTIDAS 1, 2 y 3 de acuerdo a lo siguiente:
PARTIDA 1

La Convocante solicita: En el apartado 1| MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Numeral 14 lo siguiente; “EL LICITANTE” debera proporcionar como parte de su

NOTA: LaInformacion del pie de pagina es para identificacion de! registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E83-2017
OBJETO DE LA LiCITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se

describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion; y el licitante en su propuesta técnica; No presenta ficha técnica para el
siguiente equipo solicitado en Partida 1: 2 (Dos) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT solo frio, en capacidad nominal de 1.0 TR de refrigeracion. para

operar a 220-1-60, eficiencia de 15 SEER; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacién.

La Convocante solicita: 11 (Once) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad nominal de 3.0 TR de refrigeracion, para
operar a 220-1-60, eficiencia como minimo de 13 SEER. Debe Incluir:_control remoto inalambrico, Ventilador con flujo de aire 1200 CFM como minimo
compatibilidad con control alambrico, que cumpla con los siguientes modos de operacion (Auto/Cool/Dry/Fan). modo sleep; y el licitante en su propuesta técnica;
No especifica los pies clbicos por minuto CFM para equipos piso techo de 3 toneladas en ninguna parte de su propuesta incluida la ficha técnica; incumpliendo
con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

La Convocante solicita: En el apartado [I MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Lo siquiente;

1. Aceptacién que en caso de que se le adjudique el contrato designar a una persona para que se desempefie como supervisor, la cual se coordinara con
|las siguientes personas responsables de cada unidad para efectuar v liberar el servicio:

e Unidad Obregén Campus Nainari: Ing. Leoncio Leonel Lares Zapuche /o Ing. Miquel Aleiandro Cruz Gaxiola y/o Ing. Juan Manuel Salcedo Valdez

e Unidad Obregén Campus Centro Ing. Ernesto Salazar Villanazul y/o Ing. Juan M, Salcedo Valdez

2. Aceptacién en la que indique que después de efectuar el servicio sus empleados, realizaran la limpieza del area donde se ejecute la instalacién del
equipo.

NOTA: Lainfermacién del pie de pAgina es para identificacion del registro en el SGG de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AReA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en |a reunidn de aclaraciones correspondiente.

3. Aceptacion que en caso de que se le adjudigue el contrato entregard manual original del equipo v aplicaciones propietarias del fabricante en idioma

espafiol, uno por cada equipo, los manuales se entregaran en las oficinas del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento correspondientes en
cada una de las unidades.

4. Aceptacion en la que manifieste que los equipos se apegaran a las normas mexicanas vigentes que correspondan a cada equipo.

5. Aceptacion de que en caso de resultar adjudicado, debera entregar un manual de usuario por cada equipo proporcionado.

6. Aceptacion en la que manifieste que sus empleados realizaran sus actividades uniformados v con gafete de identificacion con fotoarafia expedido por la
empresa, la falta del mismo sera motivo de extrafiamiento a través de acta administrativa.

7. Proporcionar la herramienta, equipo y materiales necesarios para proparcionar el servicio.

8. Aceptacion de que todos los equipos que se retiren por reemplazo de nuevos deberén ser entregados al encargado de cada unidad y guardados donde se
le_indique, asignado por ‘LA CONVOCANTE". Por ningn motivo los equipos retirados deberan salir del Campus o Unidad donde se encuentren
instalados.

9. Asumir la responsabilidad de todos los aspectos legales, fiscales, de sequridad, etc. de su personal por lo que el ITSON no adguiere ningtin tipo de
compromiso con este personal.

NQTA: La Informacion del ple de pégina es para identificacion del registro en el SGC ds la convocants.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LicITACION PUBLICA PRESENCIAL i .
CARACTER; INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORALA EVALUACION:

NO. LA-826014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en fa reunién de aclaraciones correspondiente.

10.

11.

12.

13.

14,

18.

En caso de requerir laborar los domingos para la ejecucion de los trabajos, se compromete a solicitar por escrito al Departamento de Servicios Generales
y Mantenimiento el acceso a las instalaciones con 2 dias de anticipacion.

Que el personal que proporcionara el servicio estara capacitado para ejecutar la instalacion de los equipos de aire acondicionado.

Entregar garantia de que el personal asignado a esta institucién no se presentara en condiciones inconvenientes (alcohol, drogas, incapacidad médica
entre otros) va que este serd motivo de cancelacion del contrato.

“EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su propuesta técnica los niimeros telefonicos activos y/o celulares (y nombre del contacto) en los
cuales se le podra localizar para casos de emergencias, durante las 24 hrs. del dia, debera de manifestar cuando menos un nlimero telefonico para estos
casos de emergencias. Asi como, la ubicacion de las oficinas y/o instalaciones, sefialando direccion, teléfonos de oficina v para emergencias, nombre de

los contactos y horario de atencion al piblico.

"EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacién.

Aceptacion de que en caso de resultar adjudicado se establecera por escrito en la factura los niimeros de serie y garantias de los equipos a proporcionar,

y el licitante en su propuesta técnica: No presenta ningun manifiesto bajo protesta de decir verdad relacionado a los numerales del 1 al 15 descritos; incumpliendo
con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

PARTIDA 2

NOTA: La informacitn del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocants. | ;
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL i :
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LicITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de |a presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

La Convocante solicita: Lo siguiente; 1(uno) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE en capacidad nominal de 5.0 TR. ., solo frio. para operar 220-
1-60 eficiencia 14 SEER. Y 1 (uno) EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE en capacidad nominal de 4.0 TR. . solo frio, para operar 220-1-60

eficiencia 14 SEER; y el licitante en su propuesta técnica: En funcion a lo establecido en las fichas técnicas proporcionadas como parte de su propuesta técnica,

se indica que los equipos ofertados en la presente partida tienen una eficiencia de 13 SEER cuando lo salicitado es 14 SEER; incumpliendo con lo establecido en

el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

La Convocante solicita: En el apartado Il MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Lo siguiente;

{1

Aceptacién gue en caso de que se le adjudigue el contrato designara a una persona para que se desempefie como supervisor, la cual se coordinara con
las siguientes personas responsables de cada unidad para efectuar v liberar el servicio:

o Unidad Obregon Campus Nainari: Ing. Leoncio Leonel Lares Zapuche v/o Ing. Miguel Alejandro Cruz Gaxiola y/o Ing. Juan Manuel Salcedo Valdez
o Unidad Obregdn Campus Centro Ing. Ernesto Salazar Villanazul y/o Ing. Juan M. Salcedo Valdez

Aceptacion en la que indigue que después de efectuar el servicio sus empleados, realizaran la limpieza del area donde se ejecute la instalacion del
equipo.

Aceptacidn que en caso de que se le adjudigue el contrato entregara manual original del equipo y aplicaciones propistarias del fabricante en idioma

espafiol, uno por cada equipo, los manuales se entregaran en las oficinas del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento correspondientes en

cada una de las unidades.

Aceptacion en la gue manifieste que los equipos se apegarén a las normas mexicanas vigentes que correspondan a cada equipo.

NOTA: La Informacién del pie de pagina es para identficaclon del registre en el SGC de la convocants,
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES ‘
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES J

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL i .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREAQUE ELABORALA BYALUACIEN:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en Ia reunién de aclaraciones correspondiente.

5. Aceptacién de que en caso de resultar adjudicado, debera entregar un manual de usuario por cada equipo proporcionado.

6. Aceptacion en la que manifieste que sus empleados realizaran sus actividades uniformados v con gafete de identificacién con fotografia expedido por la
empresa, |a falta del mismo sera motivo de extrafiamiento a través de acta administrativa.

7. Proporcionar la herramienta, equipo y materiales necesarios para proporcionar el servicio.

8. Aceptacion de que todos los equipos que se retiren por reemplazo de nuevos deberan ser entregados al encargado de cada unidad y guardados donde se

le indique, asignado por ‘LA CONVOCANTE". Por ningin motivo los equipos retirados deberan salir del Campus o Unidad donde se encuentren
instalados.

9. Asumir la responsabilidad de todos los aspectos legales, fiscales, de seguridad, etc. de su personal por lo que el ITSON no adquiere ningin tipo de
compromiso con este personal,

10. En caso de requerir laborar los domingos para la ejecucion de los trabajos, se compromete a solicitar por escrito al Departamento de Servicios Generales
y Mantenimiento el acceso a las instalaciones con 2 dias de anticipacién.

11. Que el personal que proporcionara el servicio estara capacitado para ejecutar la instalacion de los equipos de aire acondicionado.

NOTA: La Informacién del pie de pagina es para identficaclon del registro en el SGC de la convecants. H
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL ; ;
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunion de aclaraciones correspondiente.

12. Entregar garantia de que el personal asignado a esta institucién no se presentara en condiciones inconvenientes (alcohol, drogas, incapacidad médica
entre otros) ya que este sera motivo de cancelacion del contrato.

13. “EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su propuesta técnica los nimeros telefdnicos activos vio celulares (y nombre del contacto) en los
cuales se le podra localizar para casos de emergencias, durante las 24 hrs. del dia, debera de manifestar cuando menos un nimero telefonico para estos
casos de emergencias. Asf como, la ubicacion de Ias oficinas y/o instalaciones, sefialando direccion, teléfonos de oficina y para emergencias, nombre de
los contactos y horario de atencion al plblico.

14. "EL LICITANTE" deberé proporcionar como parte de su propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion.

15. Aceptacion de que en caso de resultar adjudicado se establecera por escrito en la factura los niimeros de serie y garantias de los equipos a proporcionar.

y el licitante en su propuesta técnica: No presenta ning(n manifiesto bajo protesta de decir verdad relacionado a los numerales del 1 al 15 descritos; incumpliendo
con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

PARTIDA 3

La Convocante solicita: En el apartado Il MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Numeral 14 lo siquiente; “EL LICITANTE" deber4 proporcionar como parte de su
propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion; y el licitante en su propuesta técnica: No presenta ficha técnica para el
slguiente equipo solicitado en Partida 3: 8 (Ocho) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT solo frio, en capacidad nominal de 1.0 TR de refrigeracion,
para operar a 220-1-60, eficiencia de 15 SEER; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

La Convocante solicita: 1 (uno) Unidad de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad nominal de 3 TR de refrigeracion, para operar a
220-1-60, eficiencia de 13 SEER. Como minimo Incluye: control remoto inalémbrico, Ventilado con flujo de aire 1200 CFM_como minimo compatibilidad con control

NOTA: La informacion del ple de pagina es para identficacion del registro en el SGC de la convocante.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL i )
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

No. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones téecnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

alambrico, que cumpla con los siguientes modos de operacion (Auto/Cool/Dry/Fan), modo sleep; y el licitante en su propuesta técnica: No especifica los pies
clbicos por minuto CFM para equipos piso techo de 3 toneladas en ninguna parte de su propuesta incluida la ficha técnica: incumpliendo con lo establecido en el
anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

La Convocante solicita: En el apartado Il MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Lo siguiente:

1. Aceptacion que en caso de que se le adjudigue el contrato designara a una persona para que se desempefie como supervisor, la cual se coordinara con
las siguientes personas responsables de cada unidad para efectuar v liberar el servicio:

e Unidad Obregén Campus Nainari: Ing. Leoncio Leonel Lares Zapuche v/o Ing. Miguel Alejandro Cruz Gaxiola y/o Ing. Juan Manuel Salcedo Valdez
» Unidad Obregén Campus Centro Ing. Ernesto Salazar Villanazul v/o Ing. Juan M. Salcedo Valdez

2. Aceptacion en la que indique que después de efectuar el servicic sus empleados. realizaran la limpieza del érea donde se ejecute la instalacion del
equipo.

3. Aceptacion que en caso de que se le adjudique el contrato entregara manual original del equipo v aplicaciones propietarias del fabricante en idioma
espafiol, uno por cada equipo, los manuales se entregaran en las oficinas del Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento correspondientes en
cada una de las unidades.

4. Aceptacion en la que manifieste que los equipos se apegaran a las normas mexicanas vigentes aue correspondan a cada equipo.

4

Pagina 16 de 20

NOTA: La informacion del pie da pagina es para Identificacion del registro an ol SGC de la convocante,

ADQU-POP-FO.90-01
Inicio de Vigencia; 20/09/2010 4



DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Techica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL ; _
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-026014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LICITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordade en la reunion de aclaraciones correspondiente.

5. Aceptacidn de que en caso de resultar adjudicado, debera entregar un manual de usuario por cada equipo proporcionado.

6. Aceptacidn en la que manifieste que sus empleados realizaran sus actividades uniformados v con gafete de identificacion con fotografia expedido por la
empresa, la falta del mismo serd motivo de extrafiamiento a través de acta adminisirativa.

7. Proporcionar la herramienta, equipo y materiales necesarios para proporcionar el servicio.

8. Aceptacion de gue todos los equipos gue se retiren por reemplazo de nuevos deberan ser entregados al encargado de cada unidad y guardados donde se
le indigue, asignado por “LA CONVOCANTE". Por ninglin motivo los equipos retirados deberan salir del Campus o Unidad donde se encuentren
instalados.

9. Asumir la responsabilidad de todos los aspectos legales, fiscales, de sequridad, etc. de su personal por lo que el ITSON no adauiere ningln tipo de
compromiso con este personal,

10. En caso de requerir laborar los domingos para la ejecucién de los trabajos, se compromete a solicitar por escrito al Departamento de Servicios Generales
y Mantenimiento el acceso a las instalaciones con 2 dias de anticipacion.

11. Que el personal que proporcionard el servicio estaré capacitado para ejecutar la instalacion de los equipos de aire acondicionado.

ol 7

!

NOTA: La Informacln del pie de pégina es para identificacion del registro en el SGC de la convocants.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL : .
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:

NO. LA-926014991-E83-2017 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LiciTACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y o acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

12. Entregar garantia de que el personal asignado a esta institucion no se presentara en condiciones inconvenientes (alcohol, drogas, incapacidad médica
entre otros) ya que este sera motivo de cancelacion del contrato.

13. “EL LICITANTE" deberé proporcionar como parte de su propuesta técnica los nimeros telefénicos activos y/o celulares (y nombre del contacto) en los
cuales se le podra localizar para casos de emergencias, durante las 24 hrs. del dia, debera de manifestar cuando menos un nimero telefonico para estos
casos de emergencias. Asi como, la ubicacion de las oficinas y/o instalaciones, sefialando direccion, teléfonos de oficina y para emergencias, nombre de
los contactos y horario de atencion al plblico.

14. "EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion.

15. Aceptacion de que en caso de resultar adjudicado se establecera por escrito en la factura los nimeros de serie v garantias de los equipos a proporcionar.

y el licitante en su propuesta técnica: No presenta ningin manifiesto bajo protesta de decir verdad relacionado a los numerales del 1 al 15 descritos: incumpliendo
con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

El licitante INEPO TEKIPANOA MOBILAB, S.A. DEC.V.:

NO CUMPLE (NO SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante, en las PARTIDAS 1, 2y 3 de acuerdo a lo siguiente:

PARTIDA 1

La Convocante solicita: En el apartado || MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Numeral 14 lo siguiente; “EL LICITANTE” debera proporcionar como parte de su

propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion; y el licitante en su propuesta técnica: No presenta ficha técnica para los
siquientes equipos solicitados en Partida 1: 11 (Once) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad nominal de 3.0 TR de

NOTA: La informacion del pie de pagina es para idanfificacion del registro an el SGC de la convocants.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES i
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES !

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E83-2017

OBJETO DE LA LiciTACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia como minimo de 13 SEER. Y 2 (Dos) Unidades de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en
capacidad nominal de 2.0 TR de refrigeracién, para operar a 220-1-60, eficiencia como minimo de 13 SEER; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la
convocatoria de licitacion.

PARTIDA 2

La Convocante solicita: En el apartado Il MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Numeral 14 lo siquiente; “EL LICITANTE” debera proporcionar como parte de su
propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion; y el licitante en su propuesta técnica: No presenta ficha tecmca para
ninguno de los equipos solicitados en la presente partida; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

PARTIDA 3

La Convocante solicita: En el apartado || MANIFIESTOS Y COMPROMISOS DEL “LICITANTE" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE DEBERAN SER
ENTREGADOS POR ESCRITO COMO PARTE DE SU PROPUESTA TECNICA. Numeral 14 lo siquiente; “EL LICITANTE" debera proporcionar como parte de su
propuesta técnica las fichas técnicas de los equipos requeridos en la presente licitacion; y el licitante en su propuesta técnica; No presenta ficha técnica para los
siguientes equipos solicitados en Partida 3: 1 (uno) Unidad de Aire Acondicionado Tipo MINISPLIT piso techo solo frio, en capacidad nominal de 3 TR de
refrigeracion, para operar a 220-1-60, eficiencia de 13 SEER; incumpliendo con lo establecido en el anexo 1 de la convocatoria de licitacion.

El licitante ALEJANDRO VILLALOBOS NEVAREZ:

CUMPLE (SOLVENTE), con los requisitos técnicos solicitados por la convocante en PARTIDAS 1, 2y 3.

ELABORO:

NOMBRE CARGO FIRMA
Coordinador de 7

NQTA; La informacién del pie de pagina es para identificacion del registro en el SGC de la convocants.
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DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SONORA
Educar para Trascender

Dictamen de Evaluacion Tecnica

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL
CARACTER: INTERNACIONAL ABIERTA
No. LA-926014991-E83-2017

AREA QUE ELABORA LA EVALUACION:
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO

OBJETO DE LA LicITACION: Adquisicion, instalacion y puesta en marcha de equipos de aire acondicionado, conforme a las especificaciones técnicas y alcances que se
describen en el ANEXO 1 de la presente convocatoria y lo acordado en la reunién de aclaraciones correspondiente.

1{\ A A,/fx
ing. Juan Manuel Salcedo Valdez Mantenimiento / W
AUTORIZO: ol il

Ing. Moisés Ricardo Larios |barra

Jefe de Departamento de
Servicios Generales y
Mantenimiento

NOTA: La informacion del pie de pégina es para identificacion del registro en el SGC de la convocante.

ADQU-POP-FO-80-01
Inicio de Vigencia: 20/09/2010
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